
Министерство Российской Федерации по делам граж гтянской обороны 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий 

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю УНД и П Р ГУ МЧС России -  
по Краснодарскому краю ОНД и ПР Туапсинского ряйоня 

г. Туапсе ул. Маршала Жукова. 30 тел/Тах: 2-82-01. 2-67-01 
Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 268-64-40. телефон доверия Южного регионального „р„тлЯ т ы  74П-М-1 п

Предписания № 61/1/3 
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 6 «Росинка» с. 
Георгиевское муниципального образования Туапсинский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности
имущества и т.п.)

во_исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туапсинского района по п п ж я п ш м у  

надзору № 61 от « 25 » февраля 2019 года Иттл-ина А.В.
(наименование органа ОНД)

СТ. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной б е з о п я г н п о т м »  « 06 » марта 2019
г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Туапсинского района по
щ жарному надзору Гамалян Натальей Юрьевной Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 6 «Росинка» с. Георгиевское муниципального обрязокяни* 
Туапсинский район.
расположенного по адресам: 352822, Краснодарский край. Туапсинский район, село Георгиевское 
переулок Лукьянченко. 2 1
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 
совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 6 «Росинка» с. Георгиевское муниципального образования Туапсинский пяйпн 
Девяткиной Мариной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
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обязательных требований 
пожарной безопасности с 
указанием конкретного 
места выявленного 
нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного документа по 
пожарной безопасности, требования которого (-ых) 
нарушены
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ости
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выполн
ении
(указыв
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только
выполн
ение)

1 2 3 4 5
1. На первом и втором этажах 

основного здания детского сада 
в лестничных клетках двери не 
имеют приспособления для 
самозакрывания и уплотнения в

Федеральный закон от 22.07.2008 года № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (в ред. от 03.07.2016) ст.4, ч.2, ч.З; ст.6, ч.1. 
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и со
оружений», принятые Постановлением Минстроя РФ от

18.12.2019



притворах.

2 .

13.02.1997 № 18-7 п. 6.18 Лестничные клетки, как 
правило, должны иметь двери с приспособлениями для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах.
,СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС 
России от 25 марта 2009 г. № 171) п. 4.2.7 Лестничные 
клетки, как правило, должны иметь двери с 
приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в 
притворах

Двери эвакуационных выходов 
из группы раннего возраста, 
младшей и средней групп 
открываются не по
направлению выхода из здания.

3.

Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» ст.4, ч.2, ч.З; ст.6, 4.1.
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятые Постановлением Минстроя 
РФ от 13.02.1997 № 18-7 п. 6.17 Двери
эвакуационных выходов и другие *йвери на путях 
эвакуации должны открываться по направлению 
выхода из здания.

18.12.2019

Ширина всех эвакуационных 
выходов из детских групп 
основного здания составляет 
менее 1,2 м.

Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (в ред. от 03.07.2016) ст.4, ч.2, ч.З; ст.6, ч.1.

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений», принятые Постановлением Минстроя РФ от
13.02.1997 № 18-7 п. 6.16 Высота эвакуационных выходов 
в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м - из помещений класса Ф 1.1 при числе 
эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий 
других классов функциональной пожарной опасности, за 
исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;
0,8 м - во всех остальных случаях. ______________

18.12.2019

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или)
сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие
предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц
правовых^ соо;Р тствии со статьей 38 Федеральн0го закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ Л  пожарной
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим
законодательством несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти, 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

Р лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, 
должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Туапсинского района 
по пожарному надзору Гамалян Н.Ю.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил: 
Девяткина Марина Анатольевна -  
Заведующий МБ7ТОУ ДС № 6 «Росинка» с. Георгиевское

(должность, фамилия, инициалы)
( подпись)

« 06 » марта 2019 г.


